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OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
DLA GMINY BONIEWO ZA ROK 2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wloctawku dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1,
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), dokonat oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentéw zwiagzanego ze spozyciem wody na terenie
Gminy Boniewo za rok 2022.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi, mieszkaficom
gminy Boniewo dostarczano wode produkowana przez wodociag Osiecz Maly, z ktérego korzystato 3205
0s6b oraz wodocigg Zydowo gm. Lubraniec, z ktérego korzystato 98 oséb zamieszkalych w miejscowosci
Otmianowo.

Producentem wody pochodzgcej z wodociagu Osiecz Maly byla Gmina Boniewo ul. Szkolna 28,
87-851 Boniewo, producentem wody produkowanej przez wodociag Zydowo byt Zaktad Ustug Komunalnych
z siedzibg w Lubranicu ul. Stowackiego 22. Dobowa produkcja wody w roku 2022 z wodociggu Osiecz Maty
wynosita 506 m*/d, a z wodociagu Zydowo 1367 m*/d.

Proces uzdatniania wody na stacji uzdatniania w miejscowosci Osiecz Maly oparty jest
o dwustopniowy system filtracji. Woda surowa poddawana jest napowietrzaniu w aeratorze dynamicznym. Po
napowietrzaniu woda podawana jest na filtry ci$nieniowe I stopnia, gdzie nastgpuje proces filtracji
pospiesznej. Woda wstepnie uzdatniona kierowana jest do drugiego aeratora, dalej na filtry ciSnieniowe II
stopnia, gdzie poddawana jest ponownie procesowi filtracji. Po procesie filtracji woda uzdatniona kierowana
jest do zbiornikéw retencyjnych, z ktérych tloczona jest do sieci odbiorczej. Istnieje mozliwo$¢ dezynfekeji
wody podchlorynem sodu.

Gmina Boniewo zarzadzajagca wodociggiem Osiecz Maty w ramach kontroli wewngtrzne;j
wykonywata badania jakosci wody w urzadzeniach wodociggowych w zakresie wymagaf i czgstotliwosci
okreslonych w obowigzujagcym rozporzadzeniu. Badania jakosci wody prowadzono zgodnie
z harmonogramem pobierania probek wody uzgodnionym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wioctawku.

W roku 2022 do badan laboratoryjnych z wodociagu Osiecz Maly w ramach kontroli wewngtrznej
pobrano 7 prébek wody. Badania probek wody z wodociagu Osiecz Maly gm. Boniewo wykonywata
Pracownia Srodowiskowa Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna oraz
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Zespot Laboratoriow Badawczych i Wzorujacych Gidéwnego Instytutu Gornictwa — Slaskie Centrum
Radiometrii Srodowiskowej im. M. Goeppert Mayer, Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice (badania w zakresie
substancji promieniotworczych). )

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wioctawku z wodociagu Osiecz Maty pobrano do badan laboratoryjnych 6 probek
wody.

W prébkach wody pobranych z wodociggu Osiecz Maly w roku 2022 zar6wno w ramach
prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wioctawku nadzoru sanitarnego
jak i w ramach kontroli wewnetrznej nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci wskaznikow
fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Woda z wodociagu Osiecz Maty spetniata wymagania dotyczace
jakosci wody obowiazujacego rozporzadzenia w sprawie jakosci wody. Woda z wodociggu Zydowo réwniez
speiniata wymagania obowiazujace w przepisach prawnych.

Do Pafistwowego Powiatowego Inspektora we Wiloctawku nie zgtaszano reakcji niepozgdanych
zwigzanych ze spozyciem wody na terenie gm. Boniewo. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we
Wioctawku nie prowadzit postepowania administracyjnego w zakresie jakosci wody z wodociggu Osiecz
Maly ani z wodociggu Zydowo. W zwigzku z tym, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
odpowiadata obowigzujacym wymaganiom, producenci wody nie prowadzili dziatan naprawczych.

Biorgc pod uwage powyzsze, mieszkanicy gminy Boniewo zaopatrywani byli w wode przydatng do
spozycia przez ludzi, ktéra spetniala wymagania okreslone w zataczniku nr 1 czes¢ A tab. 1, czgs$é B i czgs¢ C
tab. 1 i 2 oraz w zatgczniku nr 4 cze$¢ A i B do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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